
 

 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

  

 

 

 

Ref.: Fiscalização do 

sistema de 

abastecimento de água 

do município de 

Gararu/SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO 

Aracaju/SE 
Março/2020 



 

Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – Aracaju/SE. CEP: 49.027-190  
Contato: (79) 3218-2700 – www.agrese.se.gov.br 

2 

SUMÁRIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR .................................................................... 3 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO .............................................................. 3 

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO ........................................................................... 3 

4. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 4 

5. OBJETIVO ...................................................................................................................... 4 

6. METODOLOGIA ............................................................................................................. 4 

7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ........................................................................................... 8 

8. EQUIPE TÉCNICA ......................................................................................................... 11 



 
 

Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – Aracaju/SE. CEP: 49.027-190  
Contato: (79) 3218-2700 – www.agrese.se.gov.br 

3 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR 

AGRESE: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe 

Endereço: Avenida Marieta Leite, nº 301 – Grageru – CEP.: 49.027-190 – Aracaju/SE. 

Telefone: (79) 3218-2700 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe 

Endereço: Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 – Aracaju/SE. 

Telefone: (079) 4020-0195            (0800-079-0195) 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 

Tipo de Fiscalização:  Inicial (X)       Acompanhamento (  ) 

Objeto: Unidades que compõem o sistema de 
abastecimento de água do Município de 
Gararu/SE.   

Responsável: Sr. José Wanderson Vieira Matos. 

Local: Município de Gararu/SE. 

Data da Inspeção: 23/01/2020 e 24/01/2020 

Legislação: 

 

PRC nº5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX; 

Lei Federal nº 11.445/2007; 

Lei Estadual nº 5.858/2010; 

Lei Estadual nº 6.977/2010; 

Lei Estadual nº 8.442/2018; 
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Ref.: Fiscalização da Estação de Tratamento 

de Água – ETA João Cândido no Município de 

Nossa Senhora do Socorro  
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4. INTRODUÇÃO 

 A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe – AGRESE, Autarquia 

Especial, criada pela Lei Estadual nº 6.661 de agosto de 2009, alterada pela Lei 8.442 

de Julho de 2018, integra da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual e está 

vinculada à Secretaria de Estado Geral de Governo (SEGG). 

Possui como competência, o poder de regular e fiscalizar as concessões dos 

serviços públicos e propiciar aos seus usuários as condições de regularidade, 

continuidade, segurança, atualidade, modicidade tarifária e universalidade. 

 

5. OBJETIVO  

  Este relatório detalha a ação de fiscalização direta realizada pela AGRESE, de 

acordo com a local e objeto selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos 

na Lei Federal nº 11.445/2007 – Diretrizes para o Saneamento Básico e a Política 

Estadual de Saneamento - Lei nº 6.977/2010.  

  O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições 

técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, 

levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, 

em concordância com a legislação pertinente, dando ênfase à qualidade dos serviços 

públicos concedidos, com vistas à sua maior eficiência. 

 

6. METODOLOGIA 

 A metodologia para o desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu 

os procedimentos de levantamento em campo, análise e avaliação documental, 

obtenção de informações e dados gerais dos sistemas, e identificação de ocorrências. 

O presente relatório apresenta o diagnóstico das instalações físicas das 

unidades que compõem o sistema de abastecimento de água do Município de 

Gararu/SE, bem como, avaliação dos resultados referentes às análises laboratoriais da 

água distribuída no município de Gararu, encaminhadas pela Deso.  

A inspeção foi realizada na companhia dos Sr(s): José Wanderson Vieira Matos 

(assistente de gestão operacional 2), José Rubens Valdo (assistente de gestão 

operacional 1), funcionários da Deso. 
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6.1 Áreas e segmentos fiscalizados  

A seguir, estão apresentadas as áreas fiscalizadas, constando todos os itens e 

segmentos, os quais orientaram os trabalhos de campo. 

ATIVIDADE OBJETO SEGMENTO FISCALIZADO 

 

 

 

 

Técnico - 

Operacional 

 Estação de Captação – 

Escurial 

 Estação de Captação – 

Jenipatuba 

 Estação de Captação – Lagoa 

Funda 

 Estação de Captação – Lagoa 

Primeira 

 Estação de Captação – 

Gararu/Oiteiros 

- Operação e equipamentos; 

- Perdas;  

- Proteção, conservação e 
limpeza da área.  

  

 

 ETA – Jenipatuba/Cabaceiro 

 ETA – Escurial 

 ETA – Lagoa Primeira 

 ETA – Gararu-Oiteiros 

 Unidade de Tratamento 

Simplificado – Lagoa Funda 

- Operação das unidades de 
tratamento e dos 
equipamentos; 

- Estrutura física; 

- Condições de segurança; 

- Perdas; 

- Almoxarifado geral; 

- Almoxarifado químico; 

- Laboratório; 

- Casa de bombas; 

- Proteção, conservação e 
limpeza da área. 

 EE – Escurial 

 REL – Flor da Índia 

 REL – Mangeroma 

 RAP – Jenipatuba 

 REL – ETA Cabaçeiro 

 REL – Jibóia 

- Estrutura física; 

- Condições de segurança; 
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 RAP – Lagoa Primeira 

 REL – Entre Jibóia e Lagoa do 

Porco 

 REL – Lagoa do Porco 

 REL – Lagoa Funda 

 REL – SAA Lagoa Primeira 

 RAP – ETA Gararu 

 REL – Distribuição/Oiteiros 

 REL – Distribuição – Tanque 

de Pedra 

 RAP – EE Quereréu - 

Jibóia/Quereréu 

 RAP – Distribuição Sede 

municipal de Gararu 

 REL – Distribuição Sede 

municipal de Gararu 

 REL – Várzea Nova 

Técnico - 
Comercial 

 

 Base Operacional da CDLO 

(Serviços Operacionais) e 

Escritório Comercial 

(Atendimento ao Público) 

 

- Estrutura física;  

- Qualidade do atendimento.  

 

Controle de 

Qualidade  Qualidade da Água 

Distribuída à População 

- Qualidade físico-química da 

água na saída do tratamento e 

na rede de distribuição; 

- Qualidade bacteriológica da 

água na saída do tratamento e 

na rede de distribuição; 

* ETA – Estação de Tratamento de Água 
* EE – Estação de Elevatória 
* EEAB – Estação de Elevatória de Água Bruta 
* REL – Reservatório Elevado 
* RAP – Reservatório Apoiado 
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6.2 Documentos analisados 

 Para elaborar o presente Relatório, além da vistoria in loco, foram analisados os 

seguintes documentos fornecidos pela concessionária Deso: 

Relatórios de Controle Operacional dos últimos três meses (outubro/19; 

novembro/19; e dezembro/2019) do município de Gararu. 

6.3 Análises coletadas in loco  

No intuito de melhor acompanhamento das informações laboratoriais 

disponibilizadas pela Deso, foram coletadas in loco por técnicos da Agrese, amostras 

para análises físico-químicas, junto ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado 

de Sergipe (ITPS).  
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7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 

As Estações de Tratamento de Água fiscalizadas estão distribuídas entre os 

municípios de Gararu e Nossa Senhora de Lourdes e são responsáveis pelo 

abastecimento de água do município de Gararu e arredores. Dentre as unidades 

fiscalizadas foram inspecionadas as seguintes Estações de Tratamento: ETA Escurial, 

ETA Jenipatuba, ETA Lagoa Primeira, ETA Gararu e a Unidade de Tratamento 

Simplificado Lagoa Funda, cujo modo de operação está descrito a seguir: 

 

1. Sistema de tratamento de água Escurial 

Localizada no povoado Escurial no município de Nossa Senhora de Lourdes a 

ETA do tipo compacta é abastecida pelo manancial do Rio São Francisco por meio da 

estação de captação Escurial e opera da seguinte forma: Chegada da água bruta, 

coagulação com a adição de sulfato de alumínio, filtração, reservação, (estação 

elevatória Escurial - capacidade de 150 m³), adição de dicloro e distribuição. 

As instalações e equipamentos vistoriados são representados pelas ilustrações 

a seguir: 

 

                     
Figura 1: Reservatório elevado escurial.                   Figura 2: Filtros destinados ao tratamento. 
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2. Sistema de tratamento de água Cabaceiro 

Localizada no povoado Cabaceiro no município de Gararu a ETA do tipo 

compacta é abastecida pelo manancial do Rio São Francisco por meio da estação de 

captação Cabaceiro e opera da seguinte forma: chegada da água bruta, filtração, 

reservação, (estação elevatória Jenipatuba/Cabaceiro 1 - capacidade de 30 m³), adição 

de dicloro e distribuição. 

As instalações e equipamentos vistoriados são representados pelas ilustrações 

a seguir: 

              
Figura 3: Reservatório elevado cabaceiro.           Figura 4: Filtros destinados ao tratamento. 
 

3. Sistema de tratamento de água Lagoa Primeira 

Localizada no povoado Lagoa Primeira no município de Gararu a ETA do tipo 

compacta é abastecida pelo manancial do Rio São Francisco por meio da estação de 

captação Lagoa Primeira e opera da seguinte forma: Chegada da água bruta, 

bombeamento a estação elevatória, filtração, reservação, (reservatório apoiado Lagoa 

Primeira - capacidade de 8 m³ e reservatório elevado Lagoa Primeira - capacidade de 

80 m³), adição de dicloro e distribuição. 

As instalações e equipamentos vistoriados são representados pela ilustração a 

seguir: 
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Figura 5: Reservatório elevado e Filtros destinados ao tratamento. 

 
 

4. Sistema de tratamento de água Gararu 

Localizada no município de Gararu a ETA do tipo compacta é abastecida pelo 

manancial do Rio São Francisco por meio da estação de captação Gararu e opera da 

seguinte forma: Chegada da água bruta, bombeamento a estação elevatória, filtração, 

reservação, (reservatório apoiado Gararu - capacidade de 20 m³), adição de dicloro e 

distribuição. 

As instalações e equipamentos vistoriados são representados pela ilustração a 

seguir: 

 
                Figura 6: Estação de tratamento de água Gararu/SE. 
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5. Unidade de Tratamento Simplificado Lagoa Funda 

Localizada no povoado Lagoa Funda no município de Gararu é abastecida pelo 

manancial do Rio São Francisco por meio da estação de captação Lagoa Funda, a 

unidade opera da seguinte forma: Chegada da água bruta, reservação, (reservatório 

elevado Lagoa Funda - capacidade de 80 m³), adição de dicloro e distribuição. 

As instalações e equipamentos vistoriados são representados pela ilustração a 

seguir: 

 
            Figura 7: Reservatório elevado Lagoa Funda. 

 

Como resultado desta fiscalização, foi desenvolvido relatório técnico (nº 

002/2020), observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e 

não conformidades. Em seguida, encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas 

as devidas providências. 

 

8. EQUIPE TÉCNICA 

Assessor: Engº Erysson Wilker 

Sub-diretor: Engº José Wellington 


