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1. IDENTIFICAGAO DO ORGAO REGULADOR

AGRESE: Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sergipe
Endereco: Avenida Marieta Leite, n2 301 — Grageru — CEP.: 49.027-190 — Aracaju/SE.
Telefone: (79) 3218-2700

2. IDENTIFICACAO DO PRESTADOR DE SERVICO

DESO: Companhia de Saneamento de Sergipe
Endereco: Rua Campo do Brito, 331 — Praia 13 de Julho CEP.: 49.020-380 — Aracaju/SE.
Telefone: (079) 4020-0195 (0800-079-0195)

3. CARACTERISTICAS DA FISCALIZAGAO

Tipo de Fiscalizacao: Inicial (X)  Acompanhamento ( )

Objeto: Unidades que compdem o Sistema de
Abastecimento de Agua do Municipio de Santo
Amaro das Brotas/SE.

Responsavel: Sr. Romisson Leal.

Local: Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) - Santo
Amaro das Brotas/SE.

Data da Inspegdo: 08/09/2020

Legislagao: PRC n95, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX;

Lei Federal n? 11.445/2007;
Lei Estadual n2 5.858/2010;
Lei Estadual n2 6.977/2010;
Lei Estadual n® 8.442/2018;
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4. INTRODUCAO

A Agéncia Reguladora de Servigcos Publicos de Sergipe — AGRESE, Autarquia
Especial, criada pela Lei Estadual n? 6.661 de agosto de 2009, alterada pela Lei 8.442
de Julho de 2018, integra da Administracao Indireta do Poder Executivo Estadual e esta
vinculada a Secretaria de Estado Geral de Governo (SEGG).

Possui como competéncia, o poder de regular e fiscalizar as concessdes dos
servicos publicos e propiciar aos seus usudrios as condicdes de regularidade,

continuidade, segurancga, atualidade, modicidade tarifaria e universalidade.

5. OBJETIVO

Este relatério detalha a acdo de fiscalizagdo direta realizada pela AGRESE, de
acordo com a local e objeto selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos
na Lei Federal n? 11.445/2007 — Diretrizes para o Saneamento Basico e a Politica
Estadual de Saneamento - Lei n2 6.977/2010.

O objetivo desta acdo de fiscalizacdo é realizar um diagndstico das condicées
técnicas e operacionais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado,
levando-se em consideracdo os requisitos de qualidade que o servico deve oferecer,
em concordancia com a legislagdo pertinente, dando énfase a qualidade dos servigos

publicos concedidos, com vistas a sua maior eficiéncia.

6. METODOLOGIA

A metodologia para o desenvolvimento da acdo de fiscalizagdo compreendeu
os procedimentos de levantamento em campo, analise e avaliagdo documental,
obtencdo de informacgbes e dados gerais dos sistemas, e identificacdo de ocorréncias.

O presente relatério apresenta o diagndstico das instalagdes fisicas das
unidades que compdem o sistema de abastecimento de agua do Municipio de General
Maynard/SE, bem como, avaliacdo dos resultados referentes as analises laboratoriais

da dgua distribuida no mesmo, encaminhadas pela Deso.

A inspecdo foi realizada na companhia dos Sr(s): Romisson Leal, funcionario da

Deso.
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6.1 Areas e segmentos fiscalizados
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A seguir, estao apresentadas as areas fiscalizadas, constando todos os itens e

segmentos, os quais orientaram os trabalhos de campo.

ATIVIDADE

OBIJETO

SEGMENTO FISCALIZADO

e ETA

- Operacdo das unidades de
tratamento e dos
equipamentos;

- Estrutura fisica;

- Condicdes de seguranca;
- Perdas;

- Almoxarifado geral;

- Almoxarifado quimico;

- Laboratorio;

- Casa de bombas;

- Protecao, conservacao e
limpeza da area.

e RAP

e REL

- Estrutura fisica;
- Condig¢Oes de seguranca;
- Perdas;

- Protegao, conservagao e
limpeza da area.

Controle de

Qualidade e Qualidade da Agua

Distribuida a Populagao

- Qualidade fisico-quimica da
agua na saida do tratamento e
na rede de distribuicdo;

- Qualidade bacteriolédgica da
agua na saida do tratamento e
na rede de distribuicao;

* ETA — Estacdo de Tratamento de Agua
* REL — Reservatdrio Elevado
* RAP — Reservatorio Apoiado
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6.2 Documentos analisados
Para elaborar o presente Relatdrio, além da vistoria in loco, foram analisados os

seguintes documentos fornecidos pela concessionaria Deso:

- Relatdrios de Controle Operacional dos ultimos trés meses (maio/20; junho/20; e

julho/2020) do municipio de Santo Amaro das Brotas.

7. SISTEMA

O Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de Santo Amaro das Brotas
é abastecido por 04 pocos de captacdo e opera da seguinte forma: chegada da agua
bruta (oriunda dos 4 pocos de captacdo), passagem pela camara de carga, filtracdo (em
03 filtros de fluxo ascendentes), desinfec¢do (com uso de tricloro), fluoretagdo,
reservacdo (em Reservatorio Apoiado com capacidade de 700m3), bombeamento para

o Reservatério Elevado (com capacidade de 180m3), e distribui¢do por gravidade.

As instalacoes e equipamentos vistoriados sdo ilustrados a seguir:

1. ETA SANTO AMARO DAS BROTAS

R e

Imagem 01: ETA Santo Amaro das Brotas.
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Imagem 02: Filtros da ETA.

2. RESERVATORIO

Imagem 03: Reservatodrio elevado (capacidade: 1803).
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Imagem 04: Reservatc')rio apoiado (capacidade: 700m3).

Como resultado desta fiscalizacdo, foi desenvolvido o Relatério técnico (n¢
018/2020), observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatacdes e
ndo conformidades. Em seguida, encaminhado a Prestadora, para que sejam adotadas

as devidas providéncias.

8. EQUIPE TECNICA

Assessor da Camara Técnica de Saneamento: Matheus Rodrigues Bispo da Silva

Assessor Executivo: Eryson Vieira Passos
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