
FISCALIZAÇÃO - MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DAS DORES 

 

Em 10 de abril de 2019, foi realizada pelos profissionais da Câmara Técnica de 

Saneamento, Raimundo Sobrinho e Matheus Rodrigues, fiscalização do sistema de 

abastecimento de água do município de Nossa Senhora das Dores.  

Na ocasião, foram vistoriados e auditados a Estação de Tratamento de Água (ETA) 

do município, o Reservatório Elevado, e o manancial de captação. Durante a fiscalização 

foram observados diversos aspectos, como, as condições das estruturas físicas, segurança do 

trabalho, os procedimentos realizados no laboratório da ETA, a qualidade de atendimento ao 

público, etc.  

Por fim, como parâmetro de confirmação, foram realizadas análises da qualidade da água 

na ETA e em pontos aleatórios ao longo da rede de distribuição.  

As figuras abaixo ilustram as atividades realizadas durante a fiscalização: 

    

Figura 1 – Filtros ETA N. S. das Dores                                Figura 2- Manancial de captação 

 

Como resultado desta fiscalização, será desenvolvido relatório técnico (nº 10), 

observando detalhadamente todos os pontos auditados, constatações e não-conformidades. Em 

seguida, será encaminhado à Prestadora, para que sejam adotadas as devidas providências. 

 

 


