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1 AGRESE

A Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sergipe — AGRESE, por
meio da Camara Técnica de Saneamento (CAMSAN), atua na regulacéo e fiscalizacdo da
prestacdo dos servicos de agua e esgoto, por meio de auditorias técnicas nos municipios
operados pela DESO. Realiza, também, mediacdo de conflitos entre usuarios e a DESO,

edicdo de resolugdes e analise de propostas de reajuste tarifario.

Visando dar maior transparéncia a sociedade sobre a qualidade de varios aspectos da
prestacdo dos servicos regulados pela AGRESE, foi criado este Boletim de exposi¢ao dos
indicadores de qualidade da &gua distribuida nos municipios operados pela Companhia de

Saneamento de Sergipe — DESO.

2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

A prestacao de servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario no Estado de
Sergipe, é caracterizado pela atuacdo majoritaria da DESO, em 73 (setenta e trés) dos 75
(setenta e cinco) municipios Sergipanos. Do total de municipios atendidos, apenas 2 destes,
Sdo Cristovdo e Estancia, tém a sede municipal atendido por Sistema Autdnomo de
Abastecimento de Agua e Esgoto (SAAE’s), ou seja, ndo fazem parte da area operada pela

empresa.

Do mesmo modo, os municipios de Carmdpolis e Capela, também possuem Autarquias
Municipais de Agua e Esgoto as quais realizam a prestacdo dos servicos de agua e esgoto em

toda a area do municipio por meio dos SAAE’s.

No que tange a organizacdo dos municipios atendidos pela DESO, a Companhia
setorizou o Estado em regionais operacionais e administrativas, conforme mapeadas e
apresentadas na Figura 1, divindo-o em 5 regides diferentes, a saber: Regido Centro-Oeste,

Metropolitana, Norte, Sertdo e Sertaneja e Sul.
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Figura 1 - Divisao das regides de atuacdo da DESO.

P
F .,\\
i N
- \,
R D
{ — AN
| nooy -
| { N
4 T
A / .
3 |
b ‘ ) / L
Lo / ss TN
", y | .
\, 7 a4 \)j_zz : ')J\'\X
oS e -
).““_Jm‘ \{J\j \_,_A,.,., T
/ 40 % b 746,
s s ) N
PPN e 7

- Regiao Centro - Ocste
- Regidio Metropolitana
- Regido Norte

Regido Sertdo ¢ Sertancja

N |:| Regidio Sul

60 km

3 REGIAO SERTAO E SERTANEJA
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MUNICTPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

1 | Amparo de S#o Francisco| 39 Moita Bomita

2 Aquidabd 40| Monte Alegre de Serzipe
3 Aracaju 41 Muribeca

4 Arma 42 Nedpolis

5 Arela Branca 43] Mossa Senhora Aparecida
6| Bama dos Coqueiros |44 Nossa Senhora da Gléra
7 Boquim 45] Nossa Senhora das Dares
2 Brejo Grande 46] Nossa Senhora de Lourdes
9 Campo do Brito 47] Nossa Senhora do Socomo
10 Canhoba 48 Pacatuba

11| Canindé de S3o Francisco| 49 Pedra Mole

12 Capela 30 Pedrinhas

13 Canra 51 Pinhdo

14 Camdpolis 32 Pirambu

15 Cedro de Sdo Jodo 53 Pogo Redondo

16 Cnistinapolis 54 Pogo Verde

17 Cumbe 35 Porto da Folha

18 Drvina Pastora 36 Propna

19 Estancia 57 Riachdo do Dantas
0 Feira Nova 38 Riachuelo
| Frei Paulo 59 Ribeiropolis
n Gararu 60 Fosano do Catete
23 General Maynard 61 Salgado
24 Graccho Cardoso 62|  Santa Luzia do Itanhy
25 Ilha das Flores 63|  Santa Rosa de Lima
26 Indiarcha 64| Santana do Sdo Francisco
7 Itabaiana 65| Santo Amaro das Brotag
23 Itabaianinha 66 S#o Cristovéo
29 Itabi 67 Sdo Domingos
30|  Itaporanga dAjuda |68 Sdo Francisco
3l Japaratuba 69]  Sdo Miguel do Aleixo
32 Japoatd 7 Siméfo Dias
33 Lagarto 71 Sinn
34 Laranjeiras 7 Telha
33 Macambira 73 Tobias Barreto
36 Malhada dos Bois 74 Tomar do Geru
37 Malhador 75 Umbaiiba
38 Manum

O presente Boletim traz as informacdes relativas & Regido Sertdo e Sertaneja, composta

pelos municipios de Amparo de Sdo Francisco, Aquidabd, Canhoba, Canindé de S&o

Francisco, Carira, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Graccho Cardoso, ltabi, Monte

Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Gloria, Nossa Senhora de

Lourdes, Pedra Mole, Pinhdo, Po¢o Redondo, Porto da Folha, Sdo Miguel do Aleixo.
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PARAMETROS ANALISADOS

Os principais parametros utilizados para caracterizar fisicamente as dguas naturais sao:

cor, turbidez, as concentracBes de solidos em suas diversas fragdes, temperatura, sabor e o

odor. As caracteristicas da agua distribuida devem atender a Portaria GM/MS n° 888, de 04 de
maio de 2021.

Significados e Valor Maximo Permitido (VMP) dos Parametros analisados no presente

Boletim:

X/
L X4

X/
°

Cloro Residual Livre — Produto quimico utilizado para eliminar bactérias. De acordo
com a Legislacdo pertinente, a agua entregue ao consumidor deve apresentar uma
concentracdo minima de 0,2 mg/L e maxima de 5,0 mg/L (miligramas por litro).
Quando abaixo do descrito na Portaria, a qual coloca a obrigatoriedade de se manter a
concentracdo minima em qualquer ponto na rede de distribuicdo, ndo faz a desinfec¢do
correta da agua. Contudo, se acima da concentragdo méaxima, além de ser perceptivel
sensorialmente pelo consumidor, pode provocar irritacdo e coceira na pele e nas
mucosas.

Cor Aparente - Ocorre devido as substancias dissolvidas na dgua. O valor méximo
permitido na agua distribuida é 15,0 uH (unidades de Hazen).

Fora do padrdo pode causar rejeicdo por parte dos consumidores e os levar a procurar
Fontes muitas vezes inseguras. Essa caracteristica inconveniente é proveniente de
matéria organica como, por exemplo, substancias humicas, taninos e também por metais
como o ferro e 0 manganés e residuos industriais fortemente coloridos.

Turbidez — Particulas em suspensao deixando a &gua com aparéncia turva. O Ministério
da Saude exige um valor maximo permissivel de 5,0 uT (unidades de Turbidez) em toda
a extensdo do sistema de distribuicao (reservatorio e rede).

Quando alta, aumenta o risco de abastecimento de agua ineficiente posto que, aumenta o
custo do tratamento e diminui a eficiéncia da coagulacdo devido ao aumento da repulséo
eletrostatica.

Coliformes Totais — Indicador utilizado para medir a contaminagdo por bactérias
proveniente da natureza. A agua entregue ao consumidor deve apresentar o limite
minimo de 95% de auséncia de coliformes totais nas amostras coletadas durante o més.
A presenca de coliformes totais, por si s6, ndo implica que a 4gua esteja comprometida,

mas pode indicar a presenca de bactérias potencialmente patogénicas, visto que algumas
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linhagens ou a proliferacdo destes microrganismos podem causar diarreias e infecgdes
urinérias.

s+ Escherichia Coli - A deteccéo de bactérias do grupo coliformes totais, no qual se inclui
a Escherichia coli, ndo indica necessariamente contaminacdo da agua bruta (in natura)
com matéria fecal; no entanto, guarda grande importancia como indicadores da
qualidade da &gua tratada.
Quando linhagens patogénicas de E. coli estdo presente na dgua, estas podem ocasionar
diarreias moderadas a severas, colite hemorragica grave e sindrome hemolitica urémica

(SHU), e em casos mais extremos pode vir a obito.

Ressalta-se que, todos estes parametros citados acima, sdo mensalmente acompanhados
pela DESO, para todos os municipios operados pela Companhia, e encaminhados a AGRESE

em forma de relatério.
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4 RESULTADOS

Buscando avaliar a qualidade dos servigos de abastecimento de agua prestados, esta
Agéncia Reguladora realiza o diagnostico dos principais parametros de qualidade da agua
distribuida nos municipios operados pela DESO, trazendo neste, 0s resultados para a Regido

Sertdo e Sertaneja.

4.1 Municipio de Amparo de Sao Francisco

O Gréfico 1 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o parametro
Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Amparo de Sao Francisco no

periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 1 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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Fonte: DESO, 2022.

O Grafico 2 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Amparo de Sdo Francisco no periodo de

janeiro a junho de 2022.
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Grafico 2 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 3 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Amparo de S&o Francisco no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Grafico 3 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.

100,0 100,0 100,0 100,0
100,0
98,0
3
_g 96,0
e
S 940
S 91,7
O 920 90,9
3
Z 90,0
S
88,0
86,0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Més

Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 1 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Amparo de S&o Francisco durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 1 — Qualidade da agua distribuida no municipio de Amparo de Sao Francisco/SE nos meses de abril, maio
e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO

Quant.

R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 15 2,3 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 15 25,5 15,0 91,7
Turbidez uT® 15,1 91,7
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2UaNtNao0 1y vip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 12 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
a Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 12 14 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH®@ 12 43,3 15,0 83,3
[ Turbidez | uT® | 12 | 291 | 50 | 1000 |

PADRAO MICROBIOLOGICO

PARAMETRO | Unidade | amostras | 248Nt Nao0 1y \ip @ | o4 Nao Conf. @
; Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 12 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 13 1,8 0,2a5,0 15,4
Cor Aparente UH® 13 90,7 15,0 100,0
Turbidez uT®e 38,8 100,0

PADRAO MICROBIOLOGICO
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A QUENL Quant. Nao
PARAMETRO Unidade amostras o | V.MP® | 9% N&o Conf. @
- Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 13 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 13 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidagdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.2 Municipio de Aquidaba

O Gréfico 4 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o parametro
Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Aquidab& no periodo de janeiro
a junho de 2022.

Gréfico 4 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréafico 5 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Aquidaba no periodo de janeiro a junho de

2022.
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Grafico 5 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 6 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Aquidaba no periodo de janeiro a junho de
2022,

Grafico 6 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 2 apresenta os indices dos parametros na rede de distribuigdo do municipio

de Aquidaba durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 2 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Aquidaba/SE nos meses de abril, maio e junho de

2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ®
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 41 0,9 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH®@ 41 21,9 15,0 92,7
Turbidez uT® 41 10,0 50 90,2
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | onNE @
PARAMETRO Unidade am(_)stras Conformes @ V.M.P % Nao Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 41 Nota © 2,4
Escherichia coli P/A ® 41 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 96 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 32 0,7 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 32 22,3 15,0 87,5
Turbidez uT® 32 7,8 5,0 71,9
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 13Nt Na0 11\, vip | o6 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 32 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 32 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FISICO QUIMICO
. Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 22 0,7 0,2a5,0 50,0
Cor Aparente UH® 22 95,3 15,0 100,0
Turbidez uT® 22 88,8 5,0 100,0

PADRAO MICROBIOLOGICO
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R Quant. ~
PARAMETRO Unidade amostras QUENE Nac()7) V.M.P® | 94 N&o Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 22 12 Nota © 54,5
Escherichia coli P/A ® 22 6 Ausente 27,3

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.
(4) % de amostras ndo conformes.

(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de amostra.
(6) Auséncia em 100 mL em 95% das amostras examinadas no més.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.3 Municipio de Canhoba

O Grafico 7 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Canhoba no periodo

de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 7 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 8 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Canhoba no periodo de janeiro a junho de
2022,
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Grafico 8 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 9 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Canhoba no periodo de janeiro a junho de
2022,

Grafico 9 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 3 apresenta os indices dos pardmetros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Canhoba durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 3 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Canhoba/SE nos meses de abril, maio e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 12 14 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 12 30,2 15,0 91,7
Turbidez uT® 12 17,5 5,0 75,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 243Nt Nao0 1y \ip @ | o4 Nao Conf. @
- Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 12 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
a Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 13 15 0,2a5,0 23,1
Cor Aparente UH® 13 22,0 15,0 92,3
[ Turbidez | uT® | 183 | 90 | 50 | 923 |
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2U3NENao0 1y \ip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 13 3 Nota © 23,1
Escherichia coli P/A ® 13 1 Ausente 77
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 1,4 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 11 108,4 15,0 100,0
Turbidez uT® 52,3 100,0

PADRAO MICROBIOLOGICO
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Quant.

PARAMETRO Unidade amostras SIS Nac()7) V.M.P @ | 096 Ndo Conf. @
- Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 11 3 Nota © 27,3
Escherichia coli P/A ® 11 3 Ausente 27,3

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.
(4) % de amostras ndo conformes.

(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de mostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndo conformes.
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4.4 Municipio de Canindé de Sdo Francisco

O Gréafico 10 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Canindé de S&o

Francisco no periodo de janeiro a junho de 2022.

Grafico 10 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Grafico 11 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Canindé de S&o Francisco no periodo de

janeiro a junho de 2022.
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Grafico 11 - Dados de percentual de amostras nao conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 12 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Canindé de Sdo Francisco no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Grafico 12 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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A Tabela 4 seguir apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de

distribuicdo do municipio de Canindé de Sdo Francisco durante o periodo de abril a junho de

2022.

Tabela 4 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Canindé de S&o Francisco/SE nos meses de abril, maio

e junho de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P @ | 96 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 39 1,7 0,2a5,0 2,6
Cor Aparente UH® 39 6,9 15,0 0,0
Turbidez uT® 39 1,0 5,0 0,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2UaNtN30 11y, \p @ | o4 Nao Conf, @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 39 1 Nota © 2,6
Escherichia coli P/A ® 39 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 28 3,3 0,2a5,0 28,6
Cor Aparente UH® 28 6,5 15,0 0,0
Turbidez uT® 28 0,9 5,0 3,6
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2U8NtN40 11y, \p @) | o4 Nao Conf, @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 28 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A©® 28 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 23 2,0 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 23 11,1 15,0 13,0
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Turbidez uT® 23 1,2 50 0,0

PADRAO MICROBIOLOGICO

Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | &Nt N3O Ty vip ) | o6 Nao Cont. @
- Conformes
realizadas

Coliformes totais P/A ® 23 2 Nota © 8,7
Escherichia coli P/A ® 23 1 Ausente 4,3

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Auséncia em 100 mL em 95% das amostras examinadas no més.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.5 Municipio de Carira

O Gréafico 13 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Carira no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Grafico 13 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 14 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Carira no periodo de janeiro a junho de
2022.
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Grafico 14 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 15 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Carira no periodo de janeiro a junho de
2022.

Grafico 15 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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Fonte: DESO, 2022.

A Tabela 5 a seguir apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de

distribuicdo do municipio de Carira durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 5 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Carira/SE nos meses de abril, maio e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 94 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 39 1,7 0,2a5,0 51
Cor Aparente UH® 39 9,1 15,0 51
Turbidez uT® 39 2,2 5,0 17,7
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao O | on na @
PARAMETRO Unidade amc_;stras Conformes V.M.P % Nao Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 39 2 Nota © 5,1
Escherichia coli P/A ® 39 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FISICO QUIMICO
) Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ®
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 33 1,9 0,2a5,0 6,1
Cor Aparente UH® 33 25,0 15,0 33,3
Turbidez uT® 33 9,6 5,0 27,3
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | UMt N0 1y, \1p o | o6 Nao Conf. @
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 33 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 33 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 20 0,8 0,2a5,0 15,0
Cor Aparente UH® 20 33,6 15,0 65,0
Turbidez uT®e 12,7 80,0

PADRAO MICROBIOLOGICO
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R Quant. ~
PARAMETRO Unidade amostras QUENE Nac()7) V.M.P® | 9 N&o Conf. @
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 20 1 Nota © 5,0
Escherichia coli P/A ® 20 1 Ausente 5,0

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Auséncia em 100 mL em 95% das amostras examinadas no més.

(7) Quantidade de amostras nao conformes.
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4.6 Municipio de Cumbe

O Gréafico 16 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Cumbe no periodo de
janeiro a junho de 2022.

Gréfico 16 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 17 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Cumbe no periodo de janeiro a junho de
2022.
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Grafico 17 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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Fonte: DESO, 2022.

O Grafico 18 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Cumbe no periodo de janeiro a junho de

2022.

Gréfico 18 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro de Turbidez.
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Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 6 apresenta os indices dos pardmetros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Cumbe durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 6 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Cumbe/SE nos meses de abril, maio e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 96 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 0,2 0,2a5,0 27,3
Cor Aparente UH® 11 20,5 15,0 100,0
Turbidez uT® 11 6,9 5,0 12,7
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on NE @)
PARAMETRO Unidade amostras T T V.M.P % Né&o Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 11 2 Nota © 18,2
Escherichia coli P/A ® 11 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 14 0,5 0,2a5,0 429
Cor Aparente UH® 14 18,3 15,0 78,6
Turbidez uT® 14 8,3 5,0 71,4
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2UaNt-N40 11y, \p @) | o4 Nao Conf, @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 14 1 Nota © 7.1
Escherichia coli P/A ©® 14 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FISICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 94 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 1,1 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 11 141,5 15,0 100,0
Turbidez uT® 11 129,2 5,0 100,0

ANALISE DE DESEMPENHO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO

DE AGUA

Péagina 29 de 87




\a grese

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

PADRAO MICROBIOLOGICO

Quant.

PARAMETRO | Unidade | amostras | 28Nt N30 11y, \p @) | o4 Nao Cont. @
; Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 11 2 Nota © 18,2
Escherichia coli P/A ® 11 2 Ausente 18,2

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.7 Municipio de Feira Nova

O Gréafico 19 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Feira Nova no
periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 19 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Grafico 20 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Feira Nova no periodo de janeiro a junho de
2022.
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Grafico 20 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 21 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Feira Nova no periodo de janeiro a junho de

2022.

Grafico 21 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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A Tabela 7 apresenta os indices dos pardmetros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Feira Nova durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 7 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Feira Nova/SE nos meses de abril, maio e junho de

2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ®
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 15 0,4 0,2a5,0 26,7
Cor Aparente UH® 15 15,0 15,0 33,3
Turbidez uT® 15 48 5,0 20,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaMtNao iy vip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 15 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 15 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 17 0,8 0,2a5,0 88,2
Cor Aparente UH® 17 6,5 15,0 64,7
Turbidez uT® 17 2,5 5,0 29,4
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | Q13N Na® iy, vip o | o4 Nao conf, @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 17 10 Nota © 58,8
Escherichia coli P/A ® 17 6 Ausente 35,3
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 Néo Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 0,4 0,2a5,0 27,3
Cor Aparente UH® 11 93,6 15,0 100,0
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Turbidez uT® 11 44,2 5,0 100,0

PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras CQ“a”t' Nao | v.MP® | 9% Nao Conf. @
X onformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 11 3 Nota © 27,3
Escherichia coli P/A® 11 3 Ausente 27,3

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.8 Municipio de Frei Paulo

O Gréafico 22 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribui¢cdo do municipio de Frei Paulo no periodo

de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 22 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 23 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribui¢cdo do municipio de Frei Paulo no periodo de janeiro a junho de
2022.
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Grafico 23 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 24 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Frei Paulo no periodo de janeiro a junho de
2022.

Grafico 24 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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A Tabela 8 apresenta os indices dos pardmetros avaliados na rede de distribuicdo do
municipio de Frei Paulo durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 8 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Frei Paulo/SE nos meses de abril, maio e junho de

2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 36 0,9 0,2a5,0 2,8
Cor Aparente UH® 36 13,8 15,0 22,2
Turbidez uT® 36 4.6 5,0 11,1
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | S1aNtNao 1y, \vip @ | o5 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A © 36 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 36 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 25 1,7 0,2a5,0 8,0
Cor Aparente UH® 25 20,5 15,0 24.0
Turbidez uT® 25 10,6 5,0 28,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | QUaNtNao v/ \ip @ | o4 Nao Conf, @
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 25 3 Nota © 12,0
Escherichia coli P/A ® 25 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 16 0,7 0,2a5,0 12,5
Cor Aparente UH® 16 46,3 15,0 87,5
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Turbidez uT® 16 17,1 5,0 87,5

PADRAO MICROBIOLOGICO

R Quant. ~

PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaNtNao 1y, \ip @ | o5 Nao Conf. ©
: Conformes
realizadas

Coliformes totais P/A ©® 16 2 Nota © 12,5
Escherichia coli P/A ©® 16 1 Ausente 6,3

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.9 Municipio de Gararu

O Gréafico 25 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Gararu no periodo de

janeiro a junho de 2022.
Gréfico 25 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 26 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Gararu no periodo de janeiro a junho de
2022.
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Grafico 26 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 27 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Gararu no periodo de janeiro a junho de
2022.

Gréfico 27 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro de Turbidez.
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A Tabela 9 apresenta os indices dos pardmetros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Gararu durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 9 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Gararu/SE nos meses de abril, maio e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 19 1,2 0,2a5,0 15,8
Cor Aparente UH® 19 10,5 15,0 53
Turbidez uT® 19 1,9 50 5,3
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on NE @)
PARAMETRO Unidade am(_)stras T T V.M.P Y% Nao Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 19 1 Nota © 53
Escherichia coli P/A ® 19 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 96 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 26 0,8 0,2a5,0 423
Cor Aparente UH® 26 13,2 15,0 11,5
Turbidez uT® 26 4.4 5,0 23,1
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaNtNao 1y, \vip @ | o5 Nao Conf. @
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 26 2 Nota © 77
Escherichia coli P/A ® 26 1 Ausente 3,8
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 22 1,9 0,2a5,0 18,2
Cor Aparente UH® 22 69,3 15,0 100,0
Turbidez uT®e 22 51,9 5,0 90,9
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PADRAO MICROBIOLOGICO

Quant.

PARAMETRO | Unidade | amostras | 243Nt Nao 1y \ip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 22 9 Nota © 40,9
Escherichia coli P/A ©® 22 2 Ausente 9,1

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.10 Municipio de Graccho Cardoso

O Gréafico 28 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Graccho Cardoso no
periodo de janeiro a junho de 2022.

Grafico 28 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 29 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Graccho Cardoso no periodo de janeiro a
junho de 2022.
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Grafico 29 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 30 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Graccho Cardoso no periodo de janeiro a
junho de 2022.

Gréfico 30 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 10 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Graccho Cardoso durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 10 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Graccho Cardoso/SE nos meses de abril, maio e

junho de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
) Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 95 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 13 1,2 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 13 20,6 15,0 92,3
Turbidez uT® 13 7,8 5,0 84,6
PADRAO MICROBIOLOGICO
) Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2UaMtNa0 v/ vy p @ | o Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 13 1 Nota © 77
Escherichia coli P/A ® 13 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 18 0,8 0,2a5,0 5,6
Cor Aparente UH® 18 27,1 15,0 88,9
Turbidez uT® 18 11,1 5,0 55,6
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | Q43N Na0 1y vip | o6 Nao Conf. ©
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 18 1 Nota © 5,6
Escherichia coli P/A ® 18 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 15 0,5 0,2a5,0 13,3
Cor Aparente UH® 15 86,4 15,0 100,0
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Turbidez uT® 15 50,0 5,0 100,0

PADRAO MICROBIOLOGICO

R Quant. ~

PARAMETRO | Unidade |  amostras CQ“a”t' Nao | v.MP® | 9 Nao Conf. ®
: onformes
realizadas

Coliformes totais P/A ® 15 6 Nota © 40,0
Escherichia coli P/A ® 15 6 Ausente 40,0

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.11 Municipio de Itabi

O Gréafico 31 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Itabi no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Gréfico 31 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 32 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor

Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Itabi no periodo de janeiro a junho de 2022.

ANALISE DE DESEMPENHO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA

Péagina 47 de 87



Dagrese

PUBLICOS DO ESTADD DE SERGIPE

Gréfico 32 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 33 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Itabi no periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 33 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro de Turbidez.

100,0 100,0 100,0
100,0
L 950
©
(58]
S
€ 90,0
(@]
b= 85,7
o
© 850 83,3 83,3
(T
Z
XX
75,0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Més

Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 11 a seguir apresenta os indices dos pardmetros avaliados na rede de

distribuicdo do municipio de Itabi durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 11 - Qualidade da &gua distribuida no municipio de Itabi/SE nos meses de abril, maio e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 12 2,4 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 12 20,8 15,0 91,7
Turbidez uT® 12 8,7 50 83,3
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on NE @)
PARAMETRO Unidade am(_)stras T T V.M.P Y% Nao Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 12 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
a Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 15 2,0 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 15 21,3 15,0 93,3
Turbidez uT® 15 78 5,0 100,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaNtNao 1y, \vip @ | o5 Nao Conf. @
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 15 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 15 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 0,9 0,2a5,0 18,2
Cor Aparente UH® 11 78,3 15,0 100,0
Turbidez uT®e 34,1 100,0

PADRAO MICROBIOLOGICO
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Quant.

PARAMETRO Unidade amostras SIS Nac()7) V.M.P @ | 96 Ndo Conf. @
- Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 11 3 Nota © 27,3
Escherichia coli P/A ©® 11 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndo conformes.
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4.12 Municipio de Monte Alegre de Sergipe

O Gréafico 34 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Monte Alegre de

Sergipe no periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréafico 34 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 35 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Monte Alegre de Sergipe no periodo de

janeiro a junho de 2022.
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Gréfico 35 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 36 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Monte Alegre de Sergipe no periodo de

janeiro a junho.

Gréfico 36 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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Fonte: DESO, 2022.
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A Tabela 12 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Monte Alegre de Sergipe durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 12 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Monte Alegre de Sergipe/SE nos meses de abril,

maio e junho de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
) Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 29 0,8 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 29 13,6 15,0 41,4
Turbidez uT® 29 3,2 50 6,9
PADRAO MICROBIOLOGICO
) Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | S1aMtNao 1y, vip @ | o6 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 29 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 29 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 7 1,0 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH @ 7 18,9 15,0 57,1
Turbidez uT® 7 6,1 5,0 28,6
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | QUaMtNa0 v \ip@ | o6 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 7 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 7 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 13 0,9 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 13 53,4 15,0 100,0
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Turbidez uT® 13 25,8 5,0 100,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaNtNao 1\, vip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 13 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 13 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.13 Municipio de Nossa Senhora Aparecida

O Gréfico 37 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora

Aparecida no periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 37 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 38 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora Aparecida no periodo de

janeiro a junho de 2022.
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Grafico 38 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 39 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora Aparecida no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Gréfico 39 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0 41,4
40,0

53,3
26,3
30,0
N BT
ABR MAI JUN

% N&o Conformidade

0,0
JAN FEV MAR

Més

Fonte: DESO, 2022.

ANALISE DE DESEMPENHO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA

Péagina 56 de 87



\a grese

GENCIA REGULADORA DE SERVICOS
PUBLICOS DO ESTADD DE SERGIPE

A Tabela 13 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Nossa Senhora Aparecida durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 13 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Nossa Senhora Aparecida/SE nos meses de abril,

maio e junho de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 21 11 0,2a5,0 4,8
Cor Aparente UH® 21 12,5 15,0 14,3
Turbidez uT® 21 2,9 5,0 14,3
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade |  amostras CQ“a”t' Nao | v.M.P® | 9 Nao Conf. ®
; onformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 21 1 Nota © 4.8
Escherichia coli P/A ® 21 1 Ausente 4,8
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 19 0,9 0,2a5,0 10,5
Cor Aparente UH® 19 18,6 15,0 26,3
Turbidez uT® 19 11,7 5,0 26,3
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2U3Nt-N30 11y, \p @) | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 19 1 Nota © 53
Escherichia coli P/A ® 19 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FISICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 94 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 15 1,0 0,2a5,0 26,7
Cor Aparente UH® 15 34,5 15,0 93,3
Turbidez uT® 15 13,4 5,0 53,3
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PADRAO MICROBIOLOGICO

~ . QUL Quant. Nao ~
PARAMETRO Unidade amostras Conformes @ V.M.P @ | 96 Nao Conf. @
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 15 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 15 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndo conformes.
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4.14 Municipio de Nossa Senhora da Gléria

O Gréafico 40 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora da

Gléria no periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 40 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 41 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora da Gloria no periodo de
janeiro a junho de 2022.
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Gréfico 41 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 42 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora da Gléria no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Gréfico 42 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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A Tabela 14 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Nossa Senhora da Gloria durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 14 - Qualidade da 4gua distribuida no municipio de Nossa Senhora da Gldria/SE nos meses de abril, maio

e junho de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P @ | 96 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 56 1,3 0,2a5,0 5,4
Cor Aparente UH® 56 8,9 15,0 0,0
Turbidez uT® 56 1,9 50 0,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on NE @)
PARAMETRO Unidade amostras T T V.M.P % Né&o Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 56 1 Nota © 1,8
Escherichia coli P/A ® 56 1 Ausente 1,8
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 96 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 47 0,6 0,2a5,0 34,0
Cor Aparente UH® 47 15,9 15,0 21,3
Turbidez uT® 47 45 50 19,1
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2U8Nt-N40 11y, \p @) | o4 Nao Conf, @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A©® 47 11 Nota © 23,4
Escherichia coli P/A © 47 4 Ausente 8,5
JUNHO
PADRAO FISICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 94 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 51 1,0 0,2a5,0 7,8
Cor Aparente UH® 51 30,4 15,0 74,5
Turbidez uT® 51 11,8 5,0 62,7

ANALISE DE DESEMPENHO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO

DE AGUA

Péagina 61 de 87




PADRAO MICROBIOLOGICO

\a grese

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS

PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

A QeI Quant. Nao
PARAMETRO Unidade amostras e | V-M.P @ | 9% N&o Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 51 5 Nota © 9,8
Escherichia coli P/A ® 51 2 Ausente 3,9

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Auséncia em 100 mL em 95% das amostras examinadas no més.

(7) Quantidade de amostras ndo conformes.
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4.15 Municipio de Nossa Senhora de Lourdes

O Gréafico 43 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora de

Lourdes no periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 43 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 44 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora de Lourdes no periodo de

janeiro a junho de 2022.
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Gréfico 44 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 45 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Nossa Senhora de Lourdes no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Gréfico 45 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro de Turbidez.
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A Tabela 15 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Nossa Senhora de Lourdes durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 15 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Nossa Senhora de Lourdes/SE nos meses de abril,
maio e junho de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
) Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 95 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 17 1,1 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 17 18,6 15,0 70,6
Turbidez uT® 17 7,8 5,0 76,5
PADRAO MICROBIOLOGICO
) Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2UaMtNa0 v/ vy p @ | o Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 17 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 17 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 0,5 0,2a5,0 54,5
Cor Aparente UH® 11 18,0 15,0 54,5
Turbidez uT® 11 6,2 5,0 54,5
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | Q43N Na0 1y vip | o6 Nao Conf. ©
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 11 1 Nota © 9,1
Escherichia coli P/A ® 11 1 Ausente 9,1
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 13 1,7 0,2a5,0 30,8
Cor Aparente UH® 13 93,2 15,0 92,3
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Turbidez uT® 13 52,6 5,0 92,3

PADRAO MICROBIOLOGICO

R Quant. ~

PARAMETRO | Unidade | amostras | 2UaMtNa0 iy \ip @ | o Nao Conf. @
: Conformes
realizadas

Coliformes totais P/A ® 13 4 Nota © 30,8
Escherichia coli P/A ® 13 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.16 Municipio de Pedra Mole

O Gréafico 46 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Pedra Mole no

periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 46 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

16,7

20,0 -
w . B

0,0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN
Més

75,0

46,2

27,8

% Nao Conformidade

Fonte: DESO, 2022.

O Gréfico 47 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Pedra Mole no periodo de janeiro a junho
de 2022.
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Grafico 47 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 48 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Pedra Mole no periodo de janeiro a junho de
2022,

Gréfico 48 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro de Turbidez.
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A Tabela 16 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Pedra Mole durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 16 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Pedra Mole/SE nos meses de abril, maio e junho de

2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 12 0,4 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 12 14,4 15,0 33,3
Turbidez uT® 12 48 5,0 16,7
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on Nz @)
PARAMETRO Unidade amostras T T V.M.P % Né&o Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 2 Nota © 16,7
Escherichia coli P/A ® 12 2 Ausente 16,7
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 12 0,3 0,2a5,0 75,0
Cor Aparente UH® 12 14,2 15,0 41,7
Turbidez uT® 12 3,5 5,0 25,0
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 13Nt Nao 1y, vip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 7 Nota © 58,3
Escherichia coli P/A ® 12 4 Ausente 33,3
JUNHO
PADRAO FIiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 12 0,4 0,2a5,0 16,7
Cor Aparente UH® 12 52,7 15,0 100,0
Turbidez uT® 12 17,6 5,0 100,0
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A QeI Quant. Nao
PARAMETRO Unidade amostras e | V.MP® | 9% Néo Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 12 5 Nota © 41,7
Escherichia coli P/A ® 12 4 Ausente 33,3

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.17 Municipio de Pinhédo

O Gréafico 49 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Pinhdo no periodo de

janeiro a junho de 2022.

Gréfico 49 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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Fonte: DESO, 2022.

O Gréfico 50 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Pinhdo no periodo de janeiro a junho de

2022.
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Gréfico 50 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 51 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de

Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Pinhdo no periodo de janeiro a junho de

2022.

Grafico 51 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0

% Nao Conformidade

Fonte: DESO, 2022.

54,5
33,3
18,2
“ 7’7
20 A 2%
JAN FEV MAR ABR MAI JUN

Més

ANALISE DE DESEMPENHO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO

DE AGUA

Péagina 72 de 87



\a grese

AGENCIA REGULADORA DE SERVI(OS
PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

A Tabela 17 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Pinhdo durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 17 - Qualidade da 4gua distribuida no municipio de Pinh&o/SE nos meses de abril, maio e junho de 2022

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N3o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 13 0,7 0,2a5,0 23,1
Cor Aparente UH®@ 13 11,2 15,0 15,4
Turbidez uT® 13 2,2 5,0 7,7
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on Nz @)
PARAMETRO Unidade amostras T T V.M.P % Né&o Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 13 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 13 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FISICO QUIMICO
) Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 9 0,0 0,2a5,0 88,9
Cor Aparente UH® 9 13,3 15,0 22,2
Turbidez uT®
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaNtNao 1y, vip @ | o6 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 9 3 Nota © 33,3
Escherichia coli P/A ® 9 0 Ausente 0,0
JUNHO
PADRAO FIiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 0,3 0,2a5,0 36,4
Cor Aparente UH® 11 33,2 15,0 54,5
Turbidez TGO 12,5 54,5
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R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 23Nt Na0 1y \p@ | o6 Nao Conf. @
- Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A © 11 6 Nota © 54,5
Escherichia coli P/A © 11 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndo conformes.
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4.18 Municipio de Po¢co Redondo

O Gréafico 52 traz o percentual de amostras ndao conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Pogo Redondo no

periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 52 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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Fonte: DESO, 2022.
O Gréfico 53 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor

Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Pogo Redondo no periodo de janeiro a
junho de 2022.
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Grafico 53 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Gréfico 54 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de

Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Po¢co Redondo no periodo de janeiro a
junho de 2022.

Gréafico 54 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o pardmetro de Turbidez.
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A Tabela 18 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribui¢do do

municipio de Po¢o Redondo durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 18 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Poco Redondo/SE nos meses de abril, maio e junho

de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 28 0,6 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 28 14,9 15,0 21,4
Turbidez uT® 28 34 5,0 10,7
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao o | on NE @)
PARAMETRO Unidade am(_)stras T T V.M.P % Nao Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 28 1 Nota © 3,6
Escherichia coli P/A ® 28 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 22 0,7 0,2a5,0 27,3
Cor Aparente UH® 22 22.8 15,0 86,4
Turbidez uT® 22 8,9 5,0 40,9
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | SUaNtNao 1y, \vip @ | o5 Nao Conf. ®
. Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 22 5 Nota © 22,7
Escherichia coli P/A ® 22 1 Ausente 45
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. ¥
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 17 1,2 0,2a5,0 59
Cor Aparente UH® 17 48,2 15,0 88,2
Turbidez uT®e 17 30,6 5,0 64,7
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A QUENE Quant. Nao
PARAMETRO Unidade amostras e | V.M.P® | % N&o Conf.
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 17 3 Nota © 17,6
Escherichia coli P/A ©® 17 3 Ausente 17,6

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Auséncia em 100 mL em 95% das amostras examinadas no més.

(7) Quantidade de amostras ndo conformes.
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4.19 Municipio de Porto da Folha

O Gréfico 55 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Porto da Folha no

periodo de janeiro a junho de 2022.

Grafico 55 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 56 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Porto da Folha no periodo de janeiro a
junho de 2022.
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Gréfico 56 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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O Grafico 57 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribuicdo do municipio de Porto da Folha no periodo de janeiro a
junho de 2022.

Grafico 57 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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A Tabela 19 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Porto da Folha durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 19 - Qualidade da agua distribuida no municipio de Porto da Folha/SE nos meses de abril, maio e junho

de 2022.

ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 42 15 0,2a5,0 2,4
Cor Aparente UH® 42 14,1 15,0 19,0
Turbidez uT® 42 4,2 5,0 14,3
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | U3NENaO 11y, \ip @ | o5 NEo Conf. ©
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ©® 42 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ® 42 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9% N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 42 0,8 0,2a5,0 4,8
Cor Aparente UH® 42 13,9 15,0 28,6
Turbidez uT® 42 4.7 5,0 23,8
PADRAO MICROBIOLOGICO
R Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | QUaNtNao0 1y \ip @ | o4 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 42 1 Nota © 2,4
Escherichia coli P/A ® 42 1 Ausente 2,4
JUNHO
PADRAO FISICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. ®
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 28 1,1 0,2a5,0 214
Cor Aparente UH® 28 40,1 15,0 100,0
Turbidez uT® 28 18,4 5,0 75,0
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PADRAO MICROBIOLOGICO

A . QUEIT: Quant. Nao ~
PARAMETRO Unidade amostras Conformes @ | V-M.P @ | 9% N&o Conf. @
realizadas
Coliformes totais P/A ® 28 6 Nota © 21,4
Escherichia coli P/A ©® 28 1 Ausente 3,6

(1) V. M.P. = Valor Maximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Auséncia em 100 mL em 95% das amostras examinadas no més.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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4.20 Municipio de Sdo Miguel do Aleixo

O Gréafico 58 traz o percentual de amostras ndo conformes encontradas para o
parametro Cloro Residual Livre na rede de distribuicdo do municipio de Sdo Miguel do

Aleixo no periodo de janeiro a junho de 2022.

Gréfico 58 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Cloro Residual Livre.
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O Gréfico 59 mostra o percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor
Aparente na rede de distribuicdo do municipio de Sdo Miguel do Aleixo no periodo de janeiro
a junho de 2022.
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Gréafico 59 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro Cor Aparente.
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Fonte: DESO, 2022.

O Grafico 60 apresenta o percentual de amostras ndo conformes para o parametro de
Turbidez na rede de distribui¢do do municipio de Sdo Miguel do Aleixo no periodo de janeiro

a junho de 2022.

Grafico 60 - Dados de percentual de amostras ndo conformes para o parametro de Turbidez.
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A Tabela 20 apresenta os indices dos parametros avaliados na rede de distribuicdo do

municipio de Sdo Miguel do Aleixo durante o periodo de abril a junho de 2022.

Tabela 20 - Qualidade da &gua distribuida no municipio de Sdo Miguel do Aleixo/SE nos meses de abril, maio e

junho de 2022.
ABRIL
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 1,2 0,2a5,0 18,2
Cor Aparente UH® 11 14,8 15,0 9,1
Turbidez uT® 11 48 5,0 9,1
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
~ . Quant. Nao W | onNE @
PARAMETRO Unidade am(_)stras Conformes V.M.P % Nao Conf.
realizadas
Coliformes totais P/A ® 11 1 Nota © 9,1
Escherichia coli P/A ® 11 0 Ausente 0,0
MAIO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 16 0,4 0,2a5,0 18,8
Cor Aparente UH® 16 28,3 15,0 37,5
Turbidez uT® 16 12,4 5,0 37,5
PADRAO MICROBIOLOGICO
Quant. ~
PARAMETRO | Unidade | amostras | 2uaNtNa0 "y, vip @ | o6 Nao Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 16 4 Nota © 25,0
Escherichia coli P/A ® 16 1 Ausente 6,3
JUNHO
PADRAO FiSICO QUIMICO
R Quant.
PARAMETRO Unidade amostras Média V.M.P® | 9 N&o Conf. @
realizadas
Cloro Residual Livre mg/L 11 1,0 0,2a5,0 0,0
Cor Aparente UH® 11 29,3 15,0 100,0
Turbidez uT®e 11 9,4 5,0 455
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A QUENE Quant. Néo
PARAMETRO Unidade amostras o | V.MP® | 9% N&o Conf. @
: Conformes
realizadas
Coliformes totais P/A ® 11 0 Nota © 0,0
Escherichia coli P/A ©® 11 0 Ausente 0,0

(1) V. M.P. = Valor Méaximo Permitido segundo a Portaria de Consolidacdo GM/MS n° 5, de 28 de
setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021.

(2) U.H = Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L).
(3) U.T = Unidade de Turbidez.

(4) % de amostras ndo conformes.
(5) P/A = Presenca ou Auséncia em 100 ml de

amostra.

(6) Municipio com populacdo menor que 20.000 (vinte mil) habitantes, segundo censo do IBGE 2021,
desta forma, apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no més podera apresentar resultado

positivo.

(7) Quantidade de amostras ndao conformes.
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5 CONCLUSAO

Tendo em vista as ndo conformidades encontradas, é elaborado o Cronograma de
Fiscalizacdo, no qual constam os municipios selecionados para fiscalizacdo. Apds cada
fiscalizacdo realizada, sdo gerados Relatérios de Fiscalizagdo, no qual apresentam todos os
pontos inspecionados na fiscalizacdo, constatacdes, ndo conformidades, informacoes
operacionais enviadas mensalmente pela DESO, além de Termos de Notificacdo, emitidos

quando necessario.

Por fim, estes Documentos sdo encaminhados a DESO para que a mesma tome as
devidas providéncias quanto as ndo conformidades encontradas, buscando de forma mais

breve possivel o enquadramento aos padrdes estabelecidos pela legislacéo.

6 CAMARA TECNICA DE SANEAMENTO

Eryson Wilker Vieira Passos
Assessor Executivo

Matheus Rodrigues Bispo da Silva
Assessor da Camara Técnica de Saneamento

José Wellington Corréa Leite
Subdiretor da Camara Técnica de Saneamento

Jacy Lima Vilanova Neta
Diretora da Camara Técnica de Saneamento

Maiores informagOes podem ser consultadas na pagina da AGRESE na internet em

www.agrese.se.gov.br, ou obtidas pelo telefone (79) 3218-2700. Informe-se e participe!
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