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IDENTIFICACAO DO ORGAO REGULADOR

AGRESE: Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de
Sergipe Endereco: Enderego: Avenida Marieta Leite, n° 301 —
Grageru — CEP.: 49.027-190 — Aracaju/SE.

Telefone: (79) 3218-2700

IDENTIFICACAO DO PRESTADOR DE SERVICO

SERGAS: Sergipe Gas S/A

Enderego: Av. José Carlos Silva, 2482 - Farolandia, CEP.: 49030-
640 - Aracaju — SE.

Telefone: : (79) 3243-8500



https://www.google.com/search?q=SERGAS&oq=SERGAS&aqs=chrome..69i57j35i39l2j69i61l3j69i60l2.1094j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1. INTRODUCAO

A Agéncia Reguladora de Servigos Publicos do Estado de Sergipe (AGRESE), criada em 28 de
agosto de 2009 por meio da Lei Estadual n® 6.661 e pela alteragdao na Lei n° 8.442 de 05 de julho de 2018,
além das disposi¢des da Lei n® 3.800 de 26 de dezembro de 1996, trata do regime de concessdao e
permissdo de prestagdo de servigos publicos pelo Estado de Sergipe e, baseada no Decreto n® 30.352 de

14 de setembro de 2016, atua no ambito regulatédrio, exercendo as fungdes de normatizagao, mediagdo e
fiscalizagdo dos servigos realizados pela concessionaria SERGIPE GAS S/A — SERGAS.

A regulacdo técnica ¢ exercida através de fiscalizagdes de rotina, monitoramento mensal dos
indicadores de desempenho (qualidade e seguranga) e apreciagdo dos métodos e sistemas adotados,

incluindo as condigdes ¢ as instalagdes utilizadas na prestagao dos servigos.

Por meio da Camara Técnica de Gés Canalizado (CAMGAS), sdo disponibilizados boletins com
objetivo de fornecer informagdes atualizadas sobre os indicadores de desempenho, os quais sdo
monitorados mensalmente no sistema de distribuicdo de gés canalizado de Sergipe. Indicadores de
desempenho s3o essenciais para o gerenciamento da eficiéncia e efetividade das areas do concessionario
na prestacao de servigos, pois permitem acompanhar e analisar criticamente os resultados obtidos, além

de um maior embasamento no processo de tomada de decisdo e o planejamento das atividades.
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2. OBJETIVO

O objetivo deste relatorio ¢ documentar todas as acdes de fiscalizagdo realizadas no més de
referéncia de modo a fornecer um diagnoéstico das condi¢des técnicas € operacionais € determinar o
grau de conformidade do sistema auditado em relagdo aos padrdes estabelecidos, levando em

consideragdo os requisitos de qualidade sempre em concordancia com a legislagao pertinente.

3.1 MONITORAMENTO DA CONCENTRACAO DE_ODORANTE POR ODORIMETRO

O monitoramento da concentracao do odorante com uso do odorimetro consiste na analise reali-
zada pelo concessionario em pontos definidos de maneira que as leituras realizadas possam compreen-
der toda a rede de distribuicdo de gas e confirmar se os ajustes feitos na estagdo de odoracdo efetiva-
mente se traduziram na concentracdo de odorante na linha de distribui¢cdo. Dada a importancia deste in-
dicador para a seguranca operacional, a AGRESE acompanha os procedimentos e analisa os resultados
obtidos.

Tabela 1: Acompanhamento do monitoramento da concentrag@o de odorante - COG.

DATA LOCAL DESCRITIVO
e ETC Atalaia
& * ]SI;MI:/IMP;ZZMI%QXE e Verificacao no sistema de odoragao;
24/03/2023 ?; * osto Piranema e Verificacao da vazdo do sistema;
@) e ERPM Posto Petrox Treze de Ju- « Verificacio do oteiamento:
> lho ag gotej ;
= ¢ Inspegdo estrutural.

e ERPM Posto Tramandai

* ETC - Estagdo de transferéncia de custodia / ERPM - Estacdo de Controle de Pressdo e Medigdo/ CRM - Conjunto de Regulagem e Medigao .
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Figura 1: Fiscalizagdo na CRM Pizaaria OXE e ERPM Posto Piranema

Conforme Tabela 1 e Figura 1, no més de marco foram vistoriados o sistema de odoracdo na
CRM Pizzaria OXE (Figura 1A e 1B) e ERPM Posto Piranema (Figura 1C), dentre outros, localizada

no municipio de Aracaju.

3.2 MONITORAMENTO DA CONCENTRACAO DE_ ODORANTE POR CROMATOGRAFIA

O monitoramento da concentracdo de odorante por meio da coleta do gas em pontos pré-definidos

consiste na a coleta de 6 amostras que serdo enviadas ao laboratério da CTGAS — ER, localizado no Rio

Grande do Norte, para a analise cromatografica. Tais andlises visam a verificagdo das concentracdes de

Tetrahidrotiofeno - THT e Terc-butil-mercaptana-TBM presentes na rede. Vale ressaltar que o odorime-

tro utilizado verifica apenas analise preliminar, visto que mede apenas a concentracao de um dos compo-

nentes (THT) da blenda utilizada na odoragao.

Tabela 2: Acompanhamento do monitoramento da concentra¢éo de odorante - COG e coleta do gas nas estagdes.

DATA

07/03/2023

SI'TOdONYIVD

LOCAL

e ETC Carmopolis
e ERPM Posto Presidente Filial Paty
e ERPM Posto Skina

DESCRITIVO

Verificagao no sistema de odoragao;
Verificagdo da vazao do sistema;
Verificagdo do gotejamento;

Coleta de gas

Inspecao estrutural.

* ERPM - Estagdo de Controle de Pressdo e Medigdo,/ETC - Estagdo de Transferéncia de Custodia .
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Figura 2: Fiscalizagdo na ETC Carmopolis e na ERPM Posto Presidente Filial Paty

Conforme Tabela 2 e Figura 2, no més de novembro foram vistoriados o sistema de odoracdo na

ETC Camépolis, Na ERPM Posto Skina (Figura 1) e ERPM Posto Presidente Filial Paty (Figura 1B),
localizada no municipio de Socorro e Carmépolis.

3.4. PROTECAO CATODICA

O principio da protecdo catddica estd em realizar o controle da corrosdo por meio de inducdo de
corrente que pode vir de anodos de sacrificio (Pressdo Catodica Galvanica), aplicaveis quando a corren-
te necessaria ¢ inferior a 5 ampere e a resistividade elétrica do eletrolito ¢ baixa, ou pode vir de anodos
inertes ligados a uma fonte geradora de corrente (Protegdo Catddica por Corrente Impressa), quando a

exigéncia de corrente e a resistividade elétrica do eletrolito ¢ maior.

O procedimento de monitoramento do sistema de protecdo por corrente impressa em dutos é re-

gulamentado pela NBR-ISO 15589-1 de 12/2016 e sua inspegao ¢ realizada em acordo ao procedimento
PS 096 padronizado pelo Concessionario.

Tabela 3: Acompanhamento do monitoramento de protegdo catédica

DATA LOCAL DESCRITIVO
e ETC Manguinhos
=  ERP Caixa logallzada na rétula de e  Monitoramento das medigdes tubo on;
§ acesso na Avenida Marechal Rondon Monitoramento das medigdes tubo off;
10/03/20223 0 e ERP na Rotula de Acesso na e Inspecio estrutural ’
> Avenida Oviedo Teixeira pee :
< e ERP Assai
« ERPDIA

* ETC - Estag¢do de Transferéncia de Custédia e ERPM- Estagdo de Controle de Pressdo
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Figura 3: Monitoramento Protegdo Catddica em Aracaju
Conforme Tabela 3 e Figura 3, no més de margo, foi acompanhado o monitoramento de prote-

c¢do catodica no municipio de Aracaju.
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4. CONCLUSAQO

Os procedimentos realizados sdo considerados pela AGRESE como fundamentais para seguranca

operacional, estando em acordo com o Regulamento dos Servigos Locais de Gés Canalizado do Estado
de Sergipe. No més de referencia, esta CAMGAS buscou monitorar e verificar as condi¢des das esta-
¢oes, protecao catodica e do sistema de odoragdo, sendo esta ultima de suma importancia para a seguran-
¢a do usuario. Além disso, buscou-se vistoriar os procedimentos operacionais realizados pela concessio-
naria durante as previstas manutencdes ocorridas no periodo, estando estas em conformidade com as

normas técnicas vigentes.
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AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS
PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE




